
DOSSIER AE 03 06 19

3
0 200 400 m

��Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
commune des Orres

LOCALISATION DE LA RESSOURCE EN EAU Fond de plan : 
IGNDressé le : 28/09/04

Modifié le :

Phase de régularisation (2003) :
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mini : 0,5 l/s  -  maxi :35 l/s
moyenne : 7 l/s

Source de Jérusalem Amont

5 l/s à 85 l/s

5 l/s en novembre 1965

Utilisation pour
l'enneigement artificiel

Captage de Terre Noire

mini : 15 l/s  -  maxi : 105 l/s
moyenne : 44 l/s

Petit Captage

mini : 6 l/s  -  maxi : 40 l/s
moyenne : 17 l/s

Source du Guet

Source de la Muande

mini : 35 l/s  -  maxi : 111 l/s
moyenne : 52 l/s

Source de Jérusalem Aval

Captage de Champ Lacas

mini : 1,5 l/s  -  maxi : 14 l/s
moyenne : 5 l/s

Captage de Charance

mini : 0,4 l/s  -  maxi : 30 l/s
moyenne : 7 l/s
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